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       (dot. wodociągu publicznego w Strzelcach)

Ocena  jakości  wody

Na podstawie: 
- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  

2023 r. poz. 338 ze zm.) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 537 ze zm.)                                                                                                                                                        

- §20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z 
badań z dnia 23.02.2024 r. nr S/PWiK/66/106/24 i S/PWiK/66/107/24 przeprowadzonych 
przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Kutnie prób wody nr 140/BF/24, 141/BF/24 pobranych 
do badania w dniu 20.02.2024 r. z sieci wodociągu publicznego w Strzelcach, którego 
właścicielem jest Gmina Strzelce

  

stwierdza
spełnienie wymagań w zakresie badanych parametrów w punktach zgodności, o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

UZASADNIENIE
W dniu w 20.02.2024 r. w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach oraz z zaworu 

czerpalnego w kotłowni za wodomierzem (przed uzdatniaczem) w mieszkaniu prywatnym 
miejscowości Sójki, gm. Strzelce pobrano do badania próby wody podawanej do sieci i 
stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 20.02.2024 r. pobrano do badania również próbę wody z zaworu czerpalnego 
w kuchni w mieszkaniu prywatnym miejscowości Sójki, gm. Strzelce nr 142/BF/24, która nie 
podlega ocenie z uwagi na zastosowanie przez odbiorcę dodatkowych urządzeń  
uzdatniających wodę.

Badania wykonane zostały przez laboratorium akredytowane, posiadające 
zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. 
ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody  przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o 
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udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone 
zacytowanymi przepisami prawnymi.

Otrzymują:
1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce
3. a/a
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