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Na podstawie:
- art4 1 art.10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 ost. zmiana Dz.U. 22013 r, poz 2), w zwiazku z
art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym
odprowadzaniu §ciekéw (tj.Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ostatnia zmiana Dz.U.z2012r.
poz.1513)
-§14 ust.1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417, zmiana Dz.U z
2010 1. Nr 72, poz. 466)
-art. 104 KPA
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniem z
badan z dnia 05.12.2014 NR PSSE-OL-505/609/2014 przeprowadzonych przez Oddziat
Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach préby wody nr 157/HK/14/1 pobranej do badania w
dniu 25.11.2014 r. oraz sprawozdaniem z badan nr 2312/2014-W-1 z dnia 23.12.2014 .
przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone EKO SERWIS w Lodzi, ul. Wierzbowa
48 z wodociggu publicznego w Muchnicach, ktérego wlascicielem jest gmina Strzelce

stwierdza przydatnosé wody do spozycia;
UZASADNIENIE R

W dniu 25.11.2014 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Muchnicach pobrano do badania prébe
wody podawanej do sieci 1 stwierdzono, ze w zakresie badanych parametréw woda nie
spetnia wymagan okreslonych w zataczniku nr 3 czgs¢ B rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
z 2007 1. Nr 61, poz. 417, zmiana Dz.U. z 2010 1. Nr 72, poz. 466) zelazo — wynik 214 + 18
pg/l (norma 200 pg/l) i mangan wynik - 125 £16 pg/l (norma 50 pg/l).

W zwiazku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie dziatajac na
podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, ostatnia zmiana Dz.U. z 2012 r., poz.1101)
pismem z dnia 10.12.2014 r. znak PSSE/HK/HW/4604/2333/14 zawiadomil strong o
wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie doprowadzenia jakosci wody do
obowiazujacych wymagar.

W dniu 24.12.2014 r. strona przedstawita Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Kutnie wynik ponownego badania wody przeznaczonej do spozycia w
kwestionowanym zakresie wykonanego na jej zlecenie w laboratorium zatwierdzonym EKO
SERWIS w Lodzi, ul. Wierzbowa 48 (sprawozdanie z badan nr 2312/2014-W-1 z dnia
23.12.2014 r.) potwierdzajace obnizenie zawartosci zelaza 1 manganu w wodzie z wodociagu
publicznego w Muchnicach, gm. Strzelce do wymagan zgodnych z ww. rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia.

Z uwagi na to, ze strona wykonata obowigzek, ktdry bylby na nig nalozony w
decyzji konczacej postgpowanie przed wydaniem tej decyzji — postgpowanie w sprawie jest
bezprzedmiotowe, a zatem podlega umorzeniu (decyzja znak PSSE/HK/HW/4611/118/14 z
dnia 29.12.2014 r.).



Jednoczesnie Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdza, ze jakosé
wody do spozycia w chwili obecnej spetnia obowiazujace wymagania i postanowit jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Lodzi, ul. Wodna 40 za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kutnie, ul. Kosciuszki 14 w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia .
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Na podstawie:

- art.4 i art.10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 ost. zmiana Dz.U. z 2013 r, poz 2), wzwigzku z
art.12 ust.] ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbicrowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (1j.Dz.U. z 2006 1. Nr 123, poz.858 ostatnia zmiana Dz.U.z 2012 &
poz.1513)
-§14 ust.1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 t, w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417, zmiana Dz.U z
2010r. Nr 72, poz. 466)
-art. 104 KPA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmny w Kutnie PO Zzapoznaniu sie ze
sprawozdaniem z badan z dnia 05.12.2014 NR PSSE-OL-505/610/2014 przeprowadzonych
przez Oddzial Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach prébek wody nr 158/HK/14/1
pobranych do badania w dniu 25.11.2014 1. oraz sprawozdaniem z badas nr 2312/2014-W-2
z dnia 23.12.2014 r. przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone EKO SERWIS w
Lodzi, ul. Wierzbowa 48 z wodociagu publicznego w Klonowcu, ktérego wiascicielem jest
Gmina Strzelce

stwierdza przydatno$é wody do spozycia;
UZASADNIENIE

W dniu 25.11.2014 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Klonowcu pobrano do
badania prébki wody podawanej do sieci i stwierdzono, ze w zakresie badanych parametréw
woda nie spelnia wymagan okreslonych w zataczniku nr 3 cz¢S¢ B rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417, zmiana Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466) ielazo -
wynik 0,306 £ 0,04 mg/] (norma 0,2 mg/1).

W zwiazku z powyzszym Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Kutnie dzialajac na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, ostatnia zmiana Dz.U. z
2012 r. poz.1101) pismem z dnia 05.12.2014 r. znak PSSE/HK/MW/4604/2329/14
zawiadomil strong¢ o wszczgciu postgpowania administracyjnego w sprawie doprowadzenia
jakosci wody do obowiazujacych wymagan.

W dniu 24.12.2014 r. strona przedstawila Padstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Kutnie wynik ponownego badania wody przeznaczonej do
spozycia w kwestionowanym zakresie wykonanego na jej zlecenie w laboratorium
zatwierdzonym EKO SERWIS w Eodzi, ul. Wierzbowa 48 (sprawozdanie z badai nr
2312/2014-W-2 z dnia 23.12.2014 r.) potwierdzajace obnizenie zawartodci zelaza w wodzie z
wodociggu publicznego w Klonowcu, gm. Strzelce do wymagan zgodnych z ww.
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.

Z uwagi na to, e strona wykonata obowiazek, ktéry bylby na nig nalozony w
decyzji konczacej postepowanie przed wydaniem tej decyzji — postgpowanie w sprawie jest



bezprzedmiotowe, a zatem podlega umorzeniu (decyzja znak PSSE/HK/MW/4611/116/14 z
dnia 28.12.2014 1.).

Jednocze$nie Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Kutnie stwierdza,
ze jako$¢ wody do spozycia w chwili obecnej speinia obowigzujace wymagania i postanowit
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Parfistwowego Wojewo6dzkiego Inspektora
Sanitarnego w Lodzi, ul. Wodna 40 za posrednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kutnie, ul. Kosciuszki 14 w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia .
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Otrzymuja:

1. adresat

2. Wojt Gminy Strzelce

3. a/a.
sporzadzil — Maciej Walczak 29.12.2014 .
sprawdzil — Jan Gajewski ~ 29.12.2014r.



